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3/4" NH aftapkraan

rookgas / condens
uitlaat

luchtinlaat

Het apparaat moet op een plint worden geplaatst (minimaal 150mm hoog)
Deze is apart leverbaar, en hier ingetekend.

 210 

reinigingsluik

40mm inw

 100 inw 

 
150 inw 

1 1/2" BSPT
koud water ingang
buitendraad

1 1/2" BSPT
warm water uitgang
buitendraad

1" NPT afgedopt
binnendraad

3/4" BSPT
gas aansluiting
buitendraad

3/4" NPT afgedopt
binnendraad
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